通信防雷产品标准符合性认定工作全面启动
为了规范通信网的防雷安全管理，保证通信网络及系统安全、可靠运行，依据信息产业部《转发国务院办公厅关于进一步做好防雷减灾工作的通知》（信部规[2006]553号）、《关于落实通信局（站）在用防雷系统安全检查责任的通知》（信部科[2006）719号）和《信息技术标准符合性认定管理办法》（信部科[2006]540号）要求，部决定，从2007年6月起，对通信网络及通信系统使用的防雷产品（简称“通信防雷产品”）实行标准符合性认定。

通信防雷产品标准符合性认定结果是通信网络建设和运行维护对防雷产品的选型依据，各电信运营企业应当在设备采购中，选用经标准符合性认定的通信防雷产品。
附件
通信防雷产品标准符合性认定管理实施细则
第一章  总则
第一条  为保障进入通信网的防雷产品质量安全可靠，规范通信防雷产品标准符合性认定管理，根据信息产业部《信息技术标准符合性认定管理办法》（信部科[2006]540号）、《通信网防御雷电安全保护检测管理办法》（信部科[2004]463号）、《关于落实通信局（站）在用防雷系统安全检查责任的通知》（信部科2006）719号）特制定本实施细则。

第二条  通信防雷产品标准符合性认定是指按照规定的技术方案进行审查、检测、试验，确认防雷产品符合相关技术法规及技术标准的活动。

第三条   本细则适用于通信防雷产品标准符合性认定。认定遵循自愿的原则。

第四条   通信网上使用的防雷产品应符合相关国家标准和通信行业标准的要求，电信运营企业应选用经标准符合性认定的通信防雷产品。

第五条  信息产业部通过政府网站发布标准符合性认定的相关信息。

第六条  实行标准符合性认定的通信防雷产品目录由信息产业部科学技术司印发（第一批防雷产品标准符合性检验目录见附录1）。

第二章  组织管理
第七条  信息产业部负责通信防雷产品标准符合性认定的管理，具体工作由科学技术司组织实施。

第八条  信息产业部通信防雷安全检测管理办公室负责协助科技司管理通信防雷产品标准符合性认定的日常受理和审查工作，并将审查结果报科技司。

第九条   信息产业部授权的检验机构负责依据标准符合性认定技术方案实施标准符合性检测，并出具检验报告。

第三章  标准符合性认定程序
第十条  标准符合性认定申请单位应提供下列材料：

（一） 通信防雷产品标准符合性认定申请表(见附录2)，应当由企业

法定代表人或其授权人签字并加盖公章；

（二）企业法人营业执照（复印件）；

（三）企业情况介绍，包括企业概况、生产条件、仪表配置、质量体系和售后服务措施等内容；

（四） 生产企业的ISO 9000质量体系认证证书（复印件）；

（五） 防雷产品介绍，包括产品功能、性能指标、原理框图、内外观照片和使用说明书（中文）等内容；

（六） 符合国家行政许可或国家认证认可规定质量证明文件和产品检验报告。

第十一条  申请单位按以下程序申请办理标准符合性认定：

（一）申请单位自主选择信息产业部授权的检验机构，以委托方式向检验机构申请抽样检验；

（二）申请单位向通信防雷安全检测管理办公室（以下简称管理办公室）提交申请材料和检验报告；

（三）管理办公室对上报材料进行审查，并将审查结果书面通知申请单位；

（四）管理办公室将审查结果报信息产业部科学技术司审定。

第十二条  信息产业部对通过标准符合性认定的通信防雷产品在政府网站上公布。

第四章  监督管理
第十三条  通过标准符合性认定的单位应当保证通信防雷产品的一致性和可靠性，不得降低产品质量和性能。

第十四条  已通过认定的防雷产品发生与信息产业部网站上公布信息不一致的变更情况，相关单位应在变更后一个月内向管理办公室提交变更证明，经信息产业部确认后更改相关信息。

第十五条  已通过标准符合性认定的防雷产品及相关单位有下列情形之一的，撤销其在信息产业部网站上公布的认定信息，并通报违反规定的情况：

（一）在申报过程中弄虚作假，不提供真实文件的；

（二）违反自我声明承诺事项的；

（三）产品生产、经营违反国家法律、行政法规的；

（四）国家产品质量监督抽查不合格或强制认证未通过的；

（五）产品出现重大用户投诉或质量事故的；

（六）违反认定管理的其他行为的。

凡被撤销认定信息的，自被撤销之日起一年内不受理其重新认定。

第十六条  检验机构及其工作人员，弄虚作假、徇私舞弊，擅自泄露被检产品技术秘密的，由信息产业部责令其改正；情节严重的，取消检验机构对通信防雷产品标准符合性检测的授权。

第五章  附则
第十七条  本细则由信息产业部负责解释。

第十八条  本细则自发布之日起施行。

附录1：第一批防雷产品标准符合性检验目录
	产品类别
	产品名称
	容量
	检验标准

	低压配电系统用浪涌保护器
	一端口单相交流浪涌保护器
	T型：In≥60kA

H型：In≥40kA

M型：In≥15kA

L型：In≥5kA
	YD/T 1235.1-2002通信局（站）低压配电系统用电涌保护器技术要求

YD/T 1235.2-2002通信局（站）低压配电系统用电涌保护器测试方法

	
	二端口单相交流浪涌保护器
	
	

	
	一端口三相交流浪涌保护器
	
	

	
	二端口三相交流浪涌保护器
	
	

	
	一端口直流浪涌保护器
	H型：In≥5kA

L型：In≥2kA
	

	
	二端口直流浪涌保护器
	
	

	信号网络浪涌保护器
	平衡线浪涌保护器
	In≤1kA

1kA〈In≤3kA

3kA〈In≤10kA

10kA〈In≤20kA

20kA〈In
	YD/T1542-2006信号网络浪涌保护器（SPD）技术要求和测试方法

	
	同轴线浪涌保护器
	
	

	
	以太网接口浪涌保护器
	
	

	
	控制接口浪涌保护器
	
	

	
	数据接口浪涌保护器
	
	

	
	天馈线接口浪涌保护器
	
	

	
	保安单元
	YD/T 694 总配线架

YD/T 1329-2004通信设备过电压过电流保护用集成电路型保安单元


注：开关型（间隙型）及开关组合型，用可替换型的c级模块并联成大通流量的防雷器不在目录范围之内。

附录2：   通信防雷设备标准符合性检验申请表
	申请单位
	

	通信地址
	
	邮  编
	

	联系电话
	
	传 真
	
	联系人
	

	公司网址
	
	Email
	

	生产企业
	

	企业性质
	□中外合资 □外商独资 □股份制 □国有企业 □民营企业 □境外企业 □其他

	企业类型
	□设计/生产/销售 □生产/销售 □设计/销售 □销售 □其他

	法定代表人
	
	成立时间
	
	注册资金
	
	固定资产
	

	企业人数
	
	厂房面积
	
	生产能力
	

	设备名称
	
	商 标
	

	设备型号注：如有多种型号可在后附表说明
	
	产 地
	

	依据标准
	

	技术来源
	□自行开发 □联合开发 □技术转让 □关键技术引进 □其他： 

	生产方式
	□自行加工 □委托加工 □其他:

	外协工厂
	

	认证机构
	
	证书编号
	
	认证时间
	

	申请单位提交申请表时,如附送下列文件请在中□画√

	□企业法人营业执照；

□企业情况介绍。包括企业概况、生产条件、仪表配置、质量体系和售后服务措施等内容；

□生产企业的ISO 9000质量体系认证证书；

□防雷产品介绍。包括产品功能、性能指标、原理框图、内外观照片和使用说明书（中文）等内容；

□符合国家行政许可或国家认证认可规定质量证明文件和产品检验报告；

□其他。

	申请通信防雷产品标准符合性认定的企业承诺:
1、遵守中华人民共和国法律法规和信息产业部规定；

2、本申请表所填内容及所附文件材料均真实有效；

3、保证通信防雷产品在标准符合性检验前后的一致性和质量稳定。
法定代表人或其授权人(签字)                   年   月   日(盖章)


注：通信防雷产品标准符合性认定仅用于表明通过认定的产品符合相关标准。
